WYKAZ KLIMATYZATOROW NA DPG TERESPOL

Zatacznik nr 3

BUDYNEK GLOWNY
L.P NAZWA MODEL NUMER LOKALIZACJA ILOSC ILOSC LOKALIZACJA JEDNOSTEK
URZADZENIA JEDNOSTKI FABRYCZN JEDNOSTEK JEDNOSTEK A PRZEGLADOW WEWNETRZNYCH
KLIMATYZATORA Y WEWNETRZNYCH W TRAKCIE ORAZ AGREGATOW
UMOWY ZEWNETRZNYCH
1 | DAIKIN FXA20 LVE 2906254 LZOPG SEKR.POK .22 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
2 DAIKIN | FXA32LVE 2901213 LZOPG KIER.POK.21 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
3 DAIKIN FXA20 LVE 2906526 LZOPG POK.GOSC 31 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
4 DAIKIN FXA20 LVE 2906608 LZOPG POK.GOSC.30 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
5 | DAIKIN FCY 100FIV1 6102605 i 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
SALA KONFERNCYJNA
6 | DAIKIN R45DBV1IB 2904332 PARTER BUDYNEK GLOW. 1 1 AGREG.ZEW-BUD.GLOW-ZA
OKNEM SEKRETARJATU LZOPG

7 | DAIKIN FXA25 LVE 2905356 SG KANC.OGOL.10/11 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
8  DAIKIN FXA20 LVE 2907995 SG LACZNOSC.POK 12 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
9  DAIKIN FXA20 LVE 2908014 SG CENTRALA POK.14 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
10 | DAIKIN FXA20 LVE 2908008 KAS POK.16 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
11 | DAIKIN FXA32LVE 2902900 KAS POK.17 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
12 | DAIKIN FXA20 LVE 2908060 KAS POK.19 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
13 DAIKIN FXA20 LVE 2906638 KAS POK.32 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
14 | DAIKIN FXA20 LVE 2906582 KAS POK.33 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
15 | DAIKIN FXA20 LVE 2906513 KAS POK.34 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
16 | DAIKIN FXA20 LVE | 2906581 KAS POK.35 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
17 | DAIKIN FXA20 LVE 2906574 KAS POK.36 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
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Zatacznik nr 3

18 | DAIKIN FXA20 LVE 2906993 KAS POK.37 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

19 | DAIKIN FT 45GAF 1B 2902723 KAS POM Z CENTRALA P.POZ 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

20 DAIKIN FXA20 LVE 2908007 SG PIETRO POK.1 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

21 | DAIKIN FXA20 LVE 2008118 SG PIETRO POK 4 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

22 | DAIKIN FXA20 LVE 2908005 | SGPIETRO POK 5 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

23 | DAIKIN FXA20 LVE 2908010 SG PIETRO POK.6 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

24 | DAIKIN FXA20 LVE 2907966 SG PIETRO POK.7 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

25  DAIKIN FXA25 LVE 2902360 SG LACZN.PART.POK 25 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

26 @ DAIKIN FXA25LVE 2903983 KAS KIER.ZMIA POK 2/3 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

27 | DAIKIN FXA20 LVE 2908012 KAS KIER.ZMJA.POK.2/3 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

28  DAIKIN FXA20 LVE 2908018 KAS PART.POK 4 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

29 | DAIKIN FXA20 LVE 2908004 KAS PART.POK.5 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

30 | DAIKIN FT 45GAF 1B 2904712 KAS SERWER -PARTER 1 2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

BUD.GLOWNY POM NR.6

31 | DAIKIN FXYAP40KU1 2001445 KAS SEKRE.PIE POK.40/41 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

32 | DAIKIN FXYAP40KUI 2001418 KAS PIETRO.POK 42/43 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

33 42NQV009S 82201705 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

SPLIT-CARIER UPS KAS/SG

34 38NYV009S 8220029 PIWNICA BUDYNEK GLOWNY t 1 AGREG.ZEWN-BUD.GLOW-POD
SCHODAMI STR.POL.NOCNA

35 | DAIKIN FXA25 LVE 2905361 KAS INFORMATYK 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

1 PIETRO POK .44
36 | DAIKIN RI00B7WI1 1202272 | BUDYNEK GLOWNY 1 1 AGREG.ZEWNET.BUD.GLOW-
‘ DACH DUZY~{ WIATRAKI)

37 | DAIKIN RXYQQIOT7Y1B 5501112 BUDYNEK GLOWNY 1 1 AGREG.ZEWNET.BUD.GLOW-
DACH DUZY

38 | DAIKIN RXYQQIOT7Y1B 5500945 BUDYNEK GLOWNY 1 1 AGREG.ZEWNET.BUD.GLOW-
DACH DUZY
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39 | DAIKIN R45DBV11B 2902023 KAS KIEROWNIK ZMIANY i I AGREG.ZEWN-BUD.GLOW-DACH
PARTER BUD.GLOWNY MALY ST.ZACH.

40 | eeeeeee——————— 50190600088 1 2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
GREE - AGREGAT ZEWNETRZNY-PRZY
ROTENSO D
IMOTO KAS SERWEROWNIA SCHODACH BUD.GLOW

.................. 50190600065 PIWNICA BUDYNEK GLOW. 1 2 STR.POLNOCNA-
ZAMONTOWANY 02.09.2019R : -
GWARANCH 30 02.09 20724
41 TRAISA Ty I I i 2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
5 ! §G SERWEROWNIA + POM R AT
13/1 SG KIEROWNIK OKNEM SG ST.WSCH.-
KAISA KWFISHRDI | seceeemmeeeeee ZMIANY I PIETRO BUDYNEK ] 2 ZAMONTOWANY 28.11.2017R '/
GLOWNY GWARANCH DO 28.11.2020!
RAZEM: 43 jednostki | 48 przegladéw 2 jednostki na gwarancji
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PLYTA POLUDNIOWA- WYJAZD Z POLSKI

i

43 | DAIKIN FXAQ20 MAVE [ E056501 SG PAWIL.KONT 54 (1) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
44 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E056705 SG PAWIL.KONT 5A (2) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
45 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E056499 SG PAWIL.KONT 5A (3) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
46 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E056700 SG PAWIL.KONT 5A (4) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
47 | DAIKIN "FXAQ20 MAVE E0356700 SG PAWIL.KONT 5A (5) 1 | JEDNOSTKA WEWNETRZNA
48 | DAIKIN "FXQROMAVE E056866 KAS PAWIL.KONT 5A (6) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
49 | DAIKIN FXQ20MAVE E056491 KAS PAWIL.KONT 5A (7) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
50 | DAIKIN T FXQ20MAVE E056493 KAS PAWIL.KONT 5A (3) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
51 | DAIKIN FXAQ20 MAVE EO056490 KAS PAWIL.KONT 3A (9) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
52 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E056700 KAS PAWIL.KONT 5A (10) 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
53 | SIESTA ATYN26FMV1B K004339 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
, SG PAWIL. KONT. NR 2
54 | SIESTA ARYN25FMV1B KOO685 (STARY) 1 AGREG.ZEWNETRZNY
. NA PAW.KONT SG NR 2
| | (SAMOCHO.)
55  DAIKIN - FXAQ20 MAVE EO56711 SG PAWIL.KONT NR 4 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
“ (STARY)
56 | DAIKIN - FXAQ20 MAVE EO56706 SG PAWIL.KONT NR 6 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
| (STARY)
57 | SIESTA - ATYN26FMV1B K004322 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
| KAS PAWIL.KONT NR 3
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58 | SIESTA ARYN25FMV1B KO02094 [ (STARY) 1 1 AGREGAT ZEWNETRZNY
| NA PAW.KONT KAS NR 3
59 | DAIKIN FXAQ20 MAVE EO56864 | KAS PAWIL.KONT NR 5 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
| (STARY)
60 DAIKIN FXAQ20 MAVE E056438 KAS PAWIL.KONT NR 7 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
| (STARY)
61  DAIKIN FXQ25 MAVE EO27848 KAS BKS 2A 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
62  DAIKIN FXQ25 MAVE E056489 KAS BKS 2A 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
63 | DAIKIN FXHQ32 MAVE E005583 KAS BKS 2A i 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
64  DAIKIN FXHQ32 MAVE EO05639 KAS BKS 2A 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
65 | DAIKIN FXHQ32 MAVE E005619 KAS BKS 2A 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
66 | DAIKIN FXHQ32 MAVE E005641 KAS BKS 2A 1 i JEDNOSTKA WEWNETRZNA
67 | DAIKIN FXAQ20 MAVE 56488 KAS BKS 2A 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
68 FTXS 50G2V1B J051971 1 2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
DAIKIN SG BKS 2A SERWEROWNIA. |
69 RKS 50G2V1B JO07634 POMIESZCZENIE SG 1 2 AGREGAT ZEWNETRZNY -BKS
2A PRZY ROZDZIELNI NN
70 | AGREGAT ZASILANIE AGREGAT ZEWNETRZNY
. ZBIORCZY | RXYQISPTWIBA E0076854/9 KLIMATYZATOROW PLYTY 1 2 ZBIORCZEJ KLIMATYZACJI
VRV | POLUDNIOWEJ WYJAZD Z SYSTEMU VRV-STRONA-
POLSKI WYJAZD Z POLSKI
RAZEM: 28 jednostek | 31 przegladéw
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PEYTA POLNOCNA-WJAZD DO POLSKI

71 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013647 SG PAWIL.KONT 5B (1) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
72 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013650 SG PAWIL.KONT 5B (2) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
73 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013548 SG PAWILKONT 5B (3) 1 i JEDNOSTKA WEWNETRZNA
74 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013541 SG PAWILKONT 5B (4) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
75 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E014455 SG PAWILKONT 5B (5) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
76 | DAIKIN | FXAQ20 MAVE E013544 SG PAWIL.KONT 5B (6) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
77 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013562 SG PAWILKONT 5B (7) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
78 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E014506 SG PAWILKONT 5B (8) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
79 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E014452 KAS PAWIL.KONT 5B (9) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
80 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013649 KAS PAWIL.KONY 5B (10) ] 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
81 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E014413 KASPAWIL.KONT 5B (11) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
82 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013644 KAS PAWIL.KONT 5B (12) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
83 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E014427 KAS PAWIL.KONT 5B (13) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
84 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013646 KAS PAWIL.KONT 5B (14) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
85 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E013645 KASPAWIL KONT 5B ( 15) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
86 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E056442 KAS PAWIL.KONT 5B (16) 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
87 | DAIKIN ' FXAQ32 MAVE E007580 KAS BKS 2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
88  DAIKIN FXAQ32 MAVE E007483 KAS BKS 2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
89 | DAIKIN FXAQ32 MAVE E007578 KAS BKS 2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
90  DAIKIN FXAQ32 MAVE E007481 KAS BKS 2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

DAIKIN FXAQ20 MAVE .| E014159 KASBKS2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
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92 | DAIKIN FXAQ25 MAVE E011423 KAS BKS 2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
93 | DAIKIN FXAQ20 MAVE E003181 KAS BKS 2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
94 | DAIKIN FXAQ25 MAVE E008989 KAS BKS 2B 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
95 42NQV009S 82201704 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
KAS BKS 2B-POMIESZCZENIE
SPLIT-CARIE Z KOMPUTERAMI PRZY 1 1 AGREGAT ZEWNETRZNY W BKS
96 38NNY V0098 8220029 KANALE 2B NA SCIANIE(PRZENIESIONY Z
BUD.GL)
97 FTXS50G2V1B J073607 1 2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
DAIKIN BKS 2B SERWEROWNIA
98 RKS50G2Y1B J016028 POMIESZCZENIE SG 1 2 >GWMQ.NM¢<2&N@ 2B PRZY
ROZDZIELNI NN
99 ATYN26FMV1B K002189 1 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
SG/KAS PAWIL.KONT 5B (17)
100 ' SIESTA ARYN25FMV1B K006821 1 1 AGREG.ZEWNETRZNY NA
PAWIL.KONT.OD STR.TERESPOLA
101 ATYN26FMV1B K002190 ] 1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA
| SIESTA | SGPAWIL.KONT 5B (18)
102 ARYN25FMV1BS KOO06810 1 1 AGREG.ZEWNETRZNY NA
PAWIL.KONT.OD STR.BRZESCIA
AGREGAT ZASTLANIE AGREG. ZEWNETRZNY
103 | ZBIORCZY VRV | RXYQ18P7TW1BA 2804322 KLIMATYZATOROW 1 2 ZBIORCZEJ KLIMATYZACJI
PLYTY POLNOCNEJ SYSTEMU VRV-STRONA-WJAZD
WJIAZD DO POLSKI DO POLSKI
RAZEM: 33 jednostki | 36 przegladow 2 jednostki na gwarancji
WSZYSTKICH KLIMATYZATOROW NA DPG RAZEM: 104 jednostki | 115 przegladéw

Sporzadzono dnia 04.05.2020 r.

Sporzadzit: /-/ Dariusz Herlikiewicz




