WYKAZ KLIMATYZATOROW NA KPG TERESPOL

BUDYNEK GELOWNY

Zatgcznik nr 4

L.P | NAZWA URZADZENIA MODEL NUMER LOKALIZACJA ILOSC 1ILOSC LOKALIZACJA
JEDNOSTKI FABRYCZNY JEDNOSTEK JEDNOSTEK | PRZEGLADOW | AGREGATOW
KLIMATZYATORA WEWNETRZNYCH W TRAKCIE | ZEWNETRZNYCH
UMOWY

1 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0346SOZ | PARTER-VAT POM.NR 43 1 1 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI WEWNETRZNA

2 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 BY9A0343SOZ | PARTER-VAT POM.NR 43 1 1 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI WEWNETRZNA

3 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0182SOZ | PARTER POM.NR 27- 1 1 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI KIERO.ZMIANY . WEWNETRZNA

4 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0350SOZ | PARTER POM. NR 28 -ZA 1 1 ' JEDNOSTKA
MITSHUBISHI KASA ' WEWNETRZNA

5 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0347SOZ | PARTER POM.NR 40-WZP 1 1 JEDNOSTKA
- MITSHUBISHI WEWNETRZNA

6  KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0234S0Z | PARTER POM.NR 32-FUN 1 1 JEDNOSTKA
' MITSHUBISHI WEWNETRZNA

"7 KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0229SOZ | PARTER POM.NR 36- 1 1 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI KIER.ODZIALU WEWNETRZNA

8  KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0187SOZ | PARTER POM.NR 36- 1 1 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI KIER.ODDZIALU WEWNETRZNA

9 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0225S0Z | PARTER-HOL 1 1  JEDNOSTKA
MITSHUBISHI  WEWNETRZNA

10  KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0344S0Z | PIETRO POM.NR 75 1 1 - JEDNOSTKA
' MITSHUBISHI KIER.ZMIANY WEWNETRZNA

11 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 BY9AO185S0Z | PIETRO POM.NR 57-LZOPG 1 1 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI WEWNETRZNA
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12 | KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0342SOZ | PIETRO POM.NR 45- JEDNOSTKA
| MITSHUBISHI KIER.EKIPY WEWNETRZNA
w .
13 h KLIMAKONWEKTOR CSW 186 B9A0348S0Z PIETRO POM.NR 76- JEDNOSTKA
| MITSHUBISHI PRZESL.. WEWNETRZNA
14 KLIMAKONWEKTOR PWN 26 KANALOWY | HOL GLOWNY JEDNOSTKA
- MITSHUBISHI WEWNETRZNA
15 KLIMAKONWEKTOR PWN 26 KANALOWY | HOL GLOWNY JEDNOSTKA
MITSHUBISHI WEWNETRZNA
16 | KLIMAKONWEKTOR PWN 26 KANALOWY | HOL GLOWNY JEDNOSTKA
MITSHUBISHI WEWNETRZNA
117 | KLIMAKONWEKTOR ELEKTRIC-PUHY 92W12752 DACH BUDYNEK
| MITSHUBISHI GLOWNY
18  KLIMAKONWEKTOR PLFZ-P63VBM-E 0A00174 PIWNICA POM.NR 11- JEDNOSTKA
- MITSHUBISHI UPS KAS WEWNETRZNA
19 KLIMAKONWEKTOR PLFZ-P63VBM-E 0A00176 PIWNICA POML.NR 10 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI SERWEROWNI KAS WEWNETRZNA
20 | KLIMAKONWEKTOR “ PLFY-P-50VKM 9A00070 PIETRO POML.NR 2/29 JEDNOSTKA
MITSHUBISHI SERWEROWNI SG WEWNETRZNA
W
21  KLIMAKONWEKTOR PLFY-P-32VKM 9Z.M006007 PIETRO POM.NR 2-33-UPS JEDNOSTKA
MITSHUBISHI SG . WEWNETRZNA
22 | AGREGAT WODY LENNOX EAC 1303 | 50009111 | DACHBUDYNEK
LODOWEJ SM4HN GLOWNY
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23 | AGREGAT FREONOWY PWN 26 KANALOWY | HOL GLOWNY 1 1 | JEDNOSTKA
WEWNETRZNA
24 | KLIMATYZATOR GWHI12QB- 600001061849 | POM.35 KAS- 1 1 |
KGDNASJ SEKRETARIAT PARTER
BUDYNEK GLOWNY
N 1 I " JEDNOSTKA
KLIMATYZATOR MDV-MSR1 MOST NR3 PAWILON . WEWNETRZNA
26 12ZHRN1-QCZ | e KONTROLERSKI SG 1 1 KLIMATYZATOR
ZEWNETRZNY
Y 1 1 JEDNOSTKA
KLIMATYZATOR MDV-MSR1 MOST NR4 PAWILON WEWNETRZNA
12HRN1-QCZ KONTROLERSKI
28 R — OLERSKISG 1 1 KLIMATYZATOR
ZEWNETRZNY
WSZYSTKICH KLIMATYZATOROW NA KPG RAZEM: | 28 jednostek | 32 przeglady 1 jednostka na
gwarancji

Sporzgdzono dnia 04.05.2020 r.

Sporzadzil: /-/ Dariusz Herlikiewicz
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